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• Hinweise zur verbesserten Regelung und Betriebsführung

• Festlegung von Bilanzräumen für Kältemaschine, Kälteanlage, Kältetechnisches System

• Methode zur energetischen Bewertung von Kälteanlagen (direkt / indirekt) im Anlagenbetrieb

• Messverfahren und Messmethoden für direkte und indirekte Kältesysteme

• Art und Umfang an Monitoring für energetische Bewertung

• Anhang: Beispiele für Klimakälte, Gewerbekälte, Industriekälte, Supermarktkälte, …

• Anhang: Beispiele für minimalen, mittleren und maximalen Ausstattungsgrad an Monitoring
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Von 1. Ausgabe von April 2011 zum aktuellen Entwurf Oktober 2020
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…an Schnittstelle zwischen Bauherr, Planer, Ausführung und Betreiber
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12 Hinweise zur verbesserten Regelung und Betriebsführung
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1) Anforderungen an (Bedarfs-)Planung

2) Gesamt-Planung und Ausführungsqualität

3) MSR- und Automatisierungstechnik

4) Gesamtsystem - Gesamtautomatisierung

5) Langzeitmonitoring – Werkzeug für Betriebsoptimierung
6) Inbetriebnahmemanagement und kontinuierliche   

Qualitätssicherung

7) „Aktives“ Energiemanagement
8) „Intelligente“ Fehlererkennung und Diagnose für Wartung

9) Integration in BIM und Facility Management

10) Energiemanagement als Strategie im Unternehmen

11) Schulung von Mitarbeitern und technisches Personal

12) Lebenszykluskosten verinnerlichen



Kältemaschine (KM), Kälteanlage (KA), Kältetechnisches Anlagensystem (KAS)
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Definition von Bilanzräumen
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… für indirekte Kältesysteme
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Festlegung von Bilanzräumen
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… am Beispiel eines indirekten Kältesystems

9

Einfluss auf Nutzen- zu Aufwandsbetrachtung
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… für direkte Kältesysteme
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Festlegung von Bilanzräumen
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… am Beispiel eines direkten Kältesystems
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Einfluss auf Nutzen- zu Aufwandsbetrachtung
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Einfluss der Wahl des Bilanzraumes auf Nutzen- zu 
Aufwandsbetrachtung (Leistungs- bzw. Arbeitszahl)
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Effizienzkenngrößen nach VDMA 24247-7 als Leistungs- bzw. Arbeitszahl
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Key Performance Indicator (KPI):

Leistungszahl 

Arbeitszahl

• mit eindeutiger Vorgabe für Bilanzräume bzw. Bilanzgrenzen

• mit Festlegung der Messmethode für energetische Bewertung

• mit Festlegung des Monitoringkonzepts



Zusammenhang der im Betrieb gemessener Kennzahl mit der in Planung gerechneter Kennzahl
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Effizienzkenngrößen nach VDMA 24247-7 als Leistungs- bzw. Arbeitszahl
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Bezug:

gemessene Kennzahlen VDMA 24247-7 zu         berechnete Kennzahlen nach VDMA 24247-2

mit



Anhang C
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Anwendungsbeispiel: Bürogebäude
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Anhang C enthält
Anwendungsbeispiele für:

• Bürogebäude
• Gewerbekälte
• Krankenhaus
• Milchvorkühlung
• Industriekälte
• Supermarkt



Anhang D
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Messprinzipien und –verfahren für verschiedene Bilanzräume

2020-10-14_VDMA 24247_7, Prof. Dr-Ing. Martin Becker, Hochschule Biberach



Anhang D
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Übersicht zu indirekten Messverfahren
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Mindestausstattung
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Beispiel für Messkonzept für indirekte Anlagen
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Mittlere Ausstattung
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Beispiel für Messkonzept für indirekte Anlagen
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Hohe Ausstattung
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Beispiel für Messkonzept für indirekte Anlagen
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Literaturquellen und Arbeitskreis
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Literaturquellen



Thank you for your 
attention.
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